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(K)メカ帽φ500

両受ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁φ500 10.0K

ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 φ500×75 10.0k
GF形ガスケット1号 φ75 10.0k N=3
ﾌﾗﾝｼﾞ継手固定金具 φ75 10.0k N=2

曲管φ500　5°

曲管φ500　11°

曲管φ500　11°

曲管φ500　5°

曲管φ500　22°

曲管φ500　5°

ﾌﾗﾝｼﾞ継手固定金具（補修弁用） φ75 10.0k
補修弁 ﾎﾞｰﾙ形ｷｬｯﾌﾟ式 φ75 10.0k
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 RFφ75 10.0k N=1
ｶﾑﾚﾊﾞｰﾛｯｸ式急速空気弁 φ75 10.0k

両ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ75×400H RF-GF 10.0k 
両ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ75×500H RF-GF 10.0k
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0両受曲管φ500　45°

両受ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁φ500 10.0K
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曲管φ500　22°
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特殊割押輪×2

継輪φ500

A

両ﾌﾗﾝｼﾞ短管 φ75×300H RF-GF 10.0k
ﾌﾗﾝｼﾞ継手固定金具（補修弁用） φ75 10.0k
補修弁 ﾎﾞｰﾙ形ｷｬｯﾌﾟ式 φ75 10.0k
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材 RFφ75 10.0k N=1
ｶﾑﾚﾊﾞｰﾛｯｸ式急速空気弁 φ75 10.0k

GF形ガスケット1号 φ75 10.0k N=3
ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管 φ500×75 10.0k

ﾌﾗﾝｼﾞ継手固定金具 φ75 10.0k N=2

甲

310
0 発進立坑

配管図（2）

夏目-蚊里田送水管布設三輪工区工事

長野市三輪八丁目　外

株式会社　日　拓
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