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No.4

No.4

GF形ｶﾞｽｹｯﾄ　φ500  10.0K
ﾌﾗﾝｼﾞ固定金具 φ500 10.0K　×2個

No.5

GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号φ75 10.0K　N=2

ﾌﾗﾝｼﾞ接合材φ75 RF 10.0K
ﾌﾗﾝｼﾞ固定金具(補修弁用)　Φ75　10.0K
補修弁 ﾎﾞｰﾙ形ｷｬｯﾌﾟ式　φ75 10.0k
ｶﾑﾚﾊﾞｰﾛｯｸ式急速空気弁　φ75 10.0k

GF形ｶﾞｽｹｯﾄ1号φ75 10.0K　N=2
ﾌﾗﾝｼﾞ固定金具 φ75 10.0K
両ﾌﾗﾝｼﾞ短管  φ75×500H(RF-GF 10.0k)
ﾌﾗﾝｼﾞ接合材φ75 RF 10.0K
ﾌﾗﾝｼﾞ固定金具(補修弁用)　Φ75　10.0K
補修弁 ﾎﾞｰﾙ形ｷｬｯﾌﾟ式　φ75 10.0k
ｶﾑﾚﾊﾞｰﾛｯｸ式急速空気弁　φ75 10.0k

ﾌﾗﾝｼﾞ固定金具 φ75 10.0K
両ﾌﾗﾝｼﾞ短管  φ75×500H(RF-GF 10.0k)

(SL=8.77)
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φ400　GX形　帽取外し
既設管へ挿口リング設置

No.2(空気弁）

No.5(SF仕切弁）

No.4(空気弁）

E.P(バタフライ弁）

【空気弁①】(吉田工区)

【空気弁②】(吉田工区)

【仕切弁①】(吉田工区)

【仕切弁②】(吉田工区)

A

A

GXφ400切管(甲)L=2.55m

GX形 両受曲管　φ400×45°

GX形 片受曲管　φ400×45°
（斜）

ライナ③

ライナ④

ライナ⑤

（斜）

GXφ400切管(乙)L=2.50m

GXφ400切管(乙)L=2.50m

GX形 片受曲管　φ400×45°

ライナ⑥

B

B’

NS形 片受曲管　φ400×45°

GXφ400切管(乙)L=2.17m

GX形継輪用特殊押輪×2
GX形継輪 φ400

GXφ400切管(甲)L=2.50m

GXφ400切管(甲)L=2.90m

NS形 片受曲管　φ500×45°

NS形 片受曲管　φ500×45°

NSφ500切管(乙)L=1.01m

NS形 両受バタフライ弁 φ500(充水機能付)
NS形押輪セット　1組

NSφ500切管(甲)L=0.91m

B

B’

ライナ①

K形 特殊押輪φ500

K形 帽 φ500

GX継手

凡　　　　　例

GX継手　ライナ使用

GX形 両受曲管　φ400×45°

　DIP-GX φ400　1種管

DIP-NS φ500　S種管

S=free

S=free

【吉田工区】配管図

【吉田工区】配管図

NS形 短管2号　φ500

不断水割T字管　SF仕切弁付　500×500　10.0K

フランジ付T字管 φ400×φ75 GF 10k

NS形　フランジ付T字管 φ500×φ75 GF 10k

ライナ① ライナ②

GXφ400切管(甲)L=5.10m

GXφ400切管(甲)L=3.50m

GXφ400切管(甲)L=1.75m

ライナ⑦

GXφ400切管(甲)L=1.13m

当該工事

GXφ400切管(乙)L=5.37m

補
佐

照
査

課
長

図面番号　     　　葉中之

設
計

係
長

配 管 図 縮 尺 図 示

株式会社　日　　拓

令和4年度　犀川4号配水幹線布設2工区工事

【吉田工区】

長野市大字東和田　外

【 吉田工区 】NS形 二受T字管　φ500×400

既設配水幹線 φ
500

D.P
=1.
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